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Pruebas de los sistemas de (BDA/DAS) de un edificio se realicen con la periodicidad
proteccién contra incendios y adecuada.
los sistemas de amplificaci()n La siguiente pagina de este memorandum de asistencia
de radio de respuesta ante para clientes tiene una tabla que muestra los intervalos de
- las pruebas para cada tipo de sistema. Ademas, existen
emergenCIaS pruebas secundarias y ciertos procesos de mantenimiento
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La parte responsable, generalmente el propietario del El técnico ademas debe completar un informe que
edificio, debe garantizar que las pruebas validas de los muestre lo siguiente:
sistemas de proteccidn contra incendios y los sistemas de
amplificacion de radio de respuesta ante emergencias
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